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 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – INSTRUÇÃO TÉCNICA (IT N° 18/2019); 

Nesta IT, devemos cumprir a distância máxima entre os pontos de iluminação de 

emergência que não deve ultrapassar a 15 m e entre o ponto de iluminação e a parede 

de 7,5 m. A iluminação de emergência deve estar presente obrigatoriamente nas 

escadas e em pontos de acesso, com bitola de no mínimo 2,5mm². A tensão das 

luminárias de aclaramento e balizamento para iluminação de emergência em áreas 

com carga de incêndio deve ser de no máximo, de 30 Volts. Deve-se garantir um nível 

mínimo de iluminamento de 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio) 

e 5lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos). O sistema é 

centralizado com baterias e são instalados em local não acessível ao público, sem 

riscos de incêndio, ventilado e que não ofereça riscos aos usuários. A vida útil das 

baterias usadas nesse sistema deve ser de quatro anos, comprovado pelo fabricante. 
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