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SINALIZAÇÃO DE PISO

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO

SAÍDA

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança Contra Incêndios

Extintores de incêndio
Iluminação de Emergência 
Sinalização de Emergência

Em caso de emergência 
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

INSTALAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
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Hidrantes

Alarmes de Incêndio

Edificação em Estrutura de Concreto

Brigada de incendio

Cobertura em estrutura metalicas

COD.

L

S9

95/190

MATERIAL EM PVC  FOTOLUMINESCENTES 

L= DIMENSÕES DA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM mm.

COD.

L/H

COD.= CÓDIGO DO SÍMBOLO CONFORME ANEXO B DA IT15.

L= ALTURA DA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM mm.

S12

95/190

L
=

 
9
5

H= 190

E5

134

PLACA QUADRADA

PLACA RETANGULAR

H=  LARGURA DA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM mm.

QTD.= 4

QTD.= 6

QTD.= 20

LEGENDA DA SINALIZAÇÃO

S1

190/380

QTD.= 11

E9

134

QTD.= 4

E12

1000

QTD.= 24

L
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1
0
0
0

L= 1000

S2

190/380

QTD.= 5

Vigas e estruturas principais TRRF no minimo
NOTA:

de 60 minutos.
Edificação no minimo de 30 minutos de TRRF
conforme IT 08/11.

Sistema dimensionado de acordo com o Decreto Lei 56.819/ 2011.
NOTA:

Sendo o acionamento manual através de botoeiras do tipo
"Liga - Desliga".
Sendo as mesmas locadas junto a cada hidrante.
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DIRETOR

ESPELHO D' ÁGUA E RESERVA BOMBEIROS

guarda corpo H=1.20m
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M2A
Divisão de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ENG.ª CIVIL-CREA 5070574593
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CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual n°63.911/18

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/19

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO (IT-10/11)

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA
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